R s
cﬁ" 2

\_

\
) - Rayl Sistemlerde Elektrik Tesisat, Sistem
Dizayni Koruma ve Uygulama Teknikleri

Eray ERGIN
Elektrik Mahendisi

eray.ergin@pluton-turkey.com




Deneyim

Managing Partner
rginer ) )
Erginer Electric

2017 = Su Anda - 2 yil

]

Izmir, Turkey

Country Manager
PLUTON

Kas 2018 — Su Anda - 1 yil
Turkey

- Energy Projects - Consultant&Electrical Engineer
- VRES Energy GmBH

2017 — Su Anda - 2 yil

Eray ERGIN
Country Manager at PLUTON, Managing Partr

. Services&Sales Engineer
Electric 9

Schneider Electric

Izmir, Turkey

Izmir, Turkiye - 2015-2017 - 2 yil

Izmir, Turkey

Baglanti kurmak icin katilin

Electrical Project Coordinator&Sites Manager
Genba Energy

2013 -2015- 2 yil




. CER Sistemi nedir? _

CER Merkezi elementleri ve koruma fonksiyonlar nelerdir?

Nelerden

« Yiksek Gerilim Ekipmanlar
» CER Transformatorleri ve Redresorler
» Redresor Ana Komponentleri

» DC Paneller
» DC Panel Ana Komponentleri
« 3.Ray Baglantisi

Bahsedecegiz?




CER SISTEMI




YUKSEK GERILIM EKIPMANLARI
OG Hoiicreler

Hat Girig/Cikis Hucresi | Kesicili Trafo Koruma H. | Sigortali Trafo Koruma H.| Kesicili Trafo Koruma H. | Hat Giris/Cikis Hicresi

36 kV 630 A

W/ R W/ R W/ R \C

Yuk Ayirici

36 kV

Ay A— Ay A— 630 A S Ay A— 36 kv
630 A 630 A 16kA 630 A 630 A
16 kA 16 kA 16 kA 16 kA
SF6 SF6 SF6 SF6

36 kV 6A
OG Sigorta

A

__15,5P10 ) __ 15,5P10 ) __15,5P10 ) __ 15,5P10 )

30 VA, 16 kKA 30 VA, 16 kKA 30 VA, 16 KA 30 VA, 16 KA

s, ——@ | e — [ s — s, ——C3
36 kV V. 36 kV 36 kV 36 kV 36 kV

34,5/V3/0,1V3/0,1V3

V.T.
34,5/V3/0,1NV3/0,1/V3
30+30+30 VA, 16 kKA

30+30+30 VA, 16 kA




YUKSEK GERILIM EKIPMANLARI
OG Hoiicreler

Voltage transformers
(V1)

Current transformers
(CT

Cable connection

Busbar
compartment




CER TRANSFORMATORLERI VE REDRESORLER
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REDRESOR - ANA KOMPONENTLERI

Koruma Paneli Gug¢ Diyotlari Galvanik lzolasyon
Paneli
Yariiletken malzemenin Daha glvenilir ve uzun
Iceriden veya digaridan servis émriine sahip Acma ve Manevra sirasinda
anahtarlama iglemleri olmasi adina her iki kolda olusacak gerilim
sirasindaki iki adet diyot olmasi tercin  dalgalanmalarindan korur.
dalgalanmalardan korur. ediliyor.

Her diyotun ayrica gerili

sicaklik bilgisi bu p
uzerindeki sen

uzerinden
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CEKMECELI TIP REDRESOR
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DC Paneller
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DC PANEL - ANA KOMPONENTLERI

HIZLI DEVRE KESICI

- - Mekanik HDK (HSCB)

o - Elektrik HDK (HSCB)
* 40 ms Acma Suresi

i | . Gift Koruma, Analog ve Dijital

~[]
o/
(=]

S e

L ‘ : - D
: D I§°! ra ‘ ¥
E | =8
L 3
[, | lg‘- {
— b - - ! ’




DC PANEL - ANA KOMPONENTLERI

Kesici Busbar Baglanti Kontaklari
+ Crimp-type (sikma tipi

* Yuksek Mekanik Kabiliyet (30 000 cycles);

« Is Glvenligi: Uzaktan ayiricinin agilimasini saglam
bunu gozle teyid edebilme imkani




DC PANEL - ANA KOMPONENTLERI

KABLO KONTROL SISTEMI

 Direng olgumu:

Disaridan gelen ve igerideki kablolarin belli
araliklardaki direng degerlerinde olmasi
gereklidir. Buna gore alarm ve agcma
degerleri girilebilir.




DC PANEL - ANA KOMPONENTLERI

HAT TEST CIHAZI

* Hizli devre kesiciyi kitler ve otomatik veya
manual devreye alinmasini guvenlik
amaciyla engeller.

» Hat direnci dlcimu




DC PANEL - ANA KOMPONENTLERI

Kontrol, Uzaktan izleme ve Koruma Sistemi
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Ekran:

Kontrol islemleri icin;
PLC / Relay

Haberlesme ve

Alarmlar igin




3. RAY BAGLANTISI
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