SIEMENS

Akill Sebekeler

. Kontrol Merkezi Uygulamalari

. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

Ayse Akkaya 25.03.2015
- ayse.akkaya@siemens.com



SIEMENS
Spectrum Power™
Ajanda

AKILLI SEBEKE NEDIR?

TURKIYE'DE ELEKTRIK DAGITIM
SISTEMLERININ DUNU VE
BUGUNU

SCADA

Page 2 2014-10-25

EM SG SOL



SIEMENS
Spectrum Power™

Ajanda

 AKILLI SEBEKE NEDIR?

- TURKIYE'DE ELEKTRIK DAGITIM
SISTEMLERININ DUNU VE
BUGUNU

- SCADA

..-ms ’.-..._

oy

Restricted © Siemens AG 2014 All rights reserved.
Page 3 2014-10-25 EM SG SOL

rﬂ 'f(**



Spectrum Power™ SIEMENS

AKILLI SEBEKE NEDIR?

Tedarikci ve ttketici arasinda karsilikli elektronik iletisimin saglanmasi
amaciyla akilli sayac ve izleme sistemlerinin elektrik sebekelerine
eklenerek elektrik sebekelerinin IZLENMESI, GUNCELLENMESI ve
SUREKLI GUVENILIR, KALITELI olarak dagitim yapilirken KULLANICI
GUVENLIGININ SAGLANMASI gereken bir yaklagimdir. Aslinda sadece
sayac degil Uretimden son tliketiciye kadar butlin sebekenin uzaktan

izlenebilir ve kontrol edilebilir olmasidir. [1]



SIEMENS
Spectrum Power™

Ajanda

- AKILLI SEBEKE NEDIR?

« TURKIYE'DE ELEKTRIK DAGITIM
SISTEMLERININ DUNU VE
BUGUNU

- SCADA

Restricted © Siemens AG 2014 All rights reserved.
Page 5 2014-10-25 EM SG SOL



Spectrum Power™

TURKIYE’DE ELEKTRIK DAGITIM
SISTEMLERININ DUNU
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Spectrum Power™

SCADA’dan once arizanin bulunup sistemden izole
edilmesi
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Musteri
veya
tablocudan
gelen
ihbar/bilgi

(Ort 25dkK)

2014-10-25

Ekiplerin

organize

edilmesi
Ihbarin (10dk)

degerlendirilmesi
(ort 10dk)
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A_rlzanln
Ariza yerinin iszlgtlgmden
bulunmasi edilmesi
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Spectrum Power™ SIEMENS

SCADA’DAN ONCE.....

KESINTIDEN HABERDAR OLMAK ICIN MUSTERI IHBARI VEYA TABLOCULARIN
HABER VERMESI BEKLENIYORDU.

ARIZANIN-KESINTININ BULUNMASI ICIN BELIRLENEN CEMBER GENISTI.

CANLI YUK TAKIBI YAPILAMIYORDU.

ANINDA MANEVRA YAPILAMIYORDU.

SAHADA HIRSIZLIK OLAYLARININ ONUNE GECILEMIYORDU.

DAHA FAZLA INSAN SAYISINA IHTIYAC VARDI.

DENEME- YANILMA USULUYLE ARIZA TESPITI YAPILIYORDU.

ARIZANIN NITELIGI HAKKINDA HERHANGI BIR BILGI SAHIBI OLUNAMIYORDU.

SAHA EKIPMANLARINDAN GELEN BILGILERIN GUVENILIRLIGI AZDI.

ARIZANIN/KESINTININ GIDERILMESI NEREDEYSE 1 SAATI GECIYORDU.

SAHADA CALISANLARIN IS/CAN GUVENLIGI YANLIS/DIKKATSIZ MANEVRALAR
NEDENIYLE TEHLIKELI BOYUTLARDAYDI.
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Spectrum Power™ SIEMENS

SCADA'DAN SONRA
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Spectrum Power™

SCADA’dan sonra arizanin bulunup sistemden izole
edilmesi
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Sistemden
kesinti/ariza
bilgisinin
anhik olarak
alinmasi
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SCADA ile tim
sistem
izlenebildiginde
n ariza yerinin
belirlenmesi
(ort 5dk)
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Arizanin izole

edilmesi
Ekiplerin (ort 20dk)
gonderilmesi
(10dk)

Toplam sire ort: 35 dk
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Spectrum Power™ SIEMENS

SCADA ILE NELER YAPILABILIYOR?

»HERHANGI BIR IHBAR BEKLENMEKSIZIN KESINTI/ARIZA ANINDA
GORULEBILIYOR.

»>KESINTI NEDENINE DAIR DOGRU TAHMINLER YAPILABILIYOR.
»>DAHA AZ INSAN GUCUNE IHTIYAC VAR.

>ARIZALAR ONCEDEN TAHMIN EDILEBILINIYOR. BUNA GORE
ONLEMLER ALINARAK ARIZA OLUSMADAN ENGELLENMIS OLUNUYOR.
»SAHADA HIRSIZLIK OLAYLARIN ONUNE GECILIYOR.
»>DENEME-YANILMA DEGIL BILINCLI BIR SEKILDE ARIZA YERI TESPIT
EDILIYOR.

>ARIZA/KESINTININ GIDERILMESI MINIMUM SURELERE INDIRILDI.
»>SAHA SUREKLI IZLENEBILIYOR.

>ENERJI KALITESI ARTTI.

»>SAHA CALISANLARININ CAN/IS GUVENLIGI SAGLANMIS OLUP IS
KAZALARI MINIMUMA INDIRILMISTIR.

»>URETILEN/TUKETILEN ENERJININ DENGESI SAGLANMIS OLDU.
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Spectrum Power™ SIEMENS

2010-Mayi1s2013 yillari arasinda ariza sayisi
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Spectrum Power™ SIEMENS

2010-Mayis2013 Kesinti suresi (dk)
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Spectrum Power™ SIEMENS

SCADA Nedir?

Sistemde analog ve digital bilgilerin RTU tarafindan cesitli
haberlesme protokolleri ( IEC 870-5-101/102/104) vasitasiyla
sahadan alinip bu bilgileri igsleme, hesaplama, kontrol etme,
izleme, mudahale etme Gzelliklerine sahip sistemler

butinudar.
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Spectrum Power™
SCADA Applications

Temel SCADA Fonksiyonlari

- Veri Isleme

* GOzetimsel kontrol

« Alarmlari siniflandirma (Oncelikli,
onaylanabilir, izlenebilir vs.)

« Alarm alma

« Alan Kontrolt

* Etiketlemeler

* Kumanda gbnderme

* Verileri Argivleme

 Verilerin Grafiklendirilmesi-
Tablolandiriimasi
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Spectrum Power™

SCADA Sistemi ile Sahadan Alinan Bilgiler
ve Gergeklestirilen islemler

Anahtarlama
elemanlarinin
pozisyon bilgisi
ve kumanda
gbnderme

istasyon Analog
Bilgileri

(ILU,P,f,Cos@, If
)

Enerji Giris Cikig Bilgileri
Haberlesme Ariza Bilgileri
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TR tripleri
Kapi aclildi bilgisi
Hareket bilgisi
Yangin alarmi
Ro6le Koruma Bilgisi
RTU bilgisi
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SCADA ILE TRAFO MERKEZLERININ VE DAGITIM
MERKEZLERININ GOZLEMLENMESI

SIEMENS
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SIEMEN

P

Close Switch

Open Switch

Set Object in Test

Manual Update: Open

Set Normal Status to Open

- Set lgnore Nonmal Status
Set Removed from Op
~ Set Control Inhibit
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ALINAN SINYALLER

SIEMENS

A DaterTime B B2 B3 Elem Variable-Ted | Status Tag| Operator | wecl | [
19,06.10 14:47:33,730 |EREGLI-S TRAFO YUK AYIRICIST disturbe Al =
19.06,10 14:47:33,790 | EREGLI-S TRAFO TOPRAE AYIRICIZIL disturhe 4l
19,06.10 14:47:33,730 |EREGLI-5 TRAF0 TOPRAE AYIRICISIZ disturbe il
13,06.10 15:44:04,780 |KARACA-11 34, 5kV KARACAKAYA-10 TOPRAE AVIRICISIL disturbe Al
19.06,10 15:44:04,780 |KARACA-11 34, 5EY FARACAKATA-12 TOPRAK AYIRICIZIL disturhe 4l
19,06.10 15:44:04,780 |KaRACA-11 34, 5KV TRAFO BaRA4 ATIRICIZI1 disturbe il
13,06.10 15:44:04,780 |KARACA-11 34, 5kV TRAFO TOPRAE AVIRICISIL disturbe Al
19.06,10 15:44:04,780 | KARACA-11 34, 5EY TRAFO TOPRAK AYIRICIZIZ disturhe 4l
18,06.10 17:14:29,880 |3AHIN-5 34, 5EV SAHIN-4 TOPRAE ATIRICISIL disturbe il
19,06.10 17:14:29,880 |SAHIN-S 34, 5kV SAHIN-5 TOPRAE AVIRICISIL disturbe Al
19.06,10 17:14:29,880 | 3AHIN-5 34, 5EY TRAFO TOPRAK AYIRICIZIL disturhe 4l
19.06.10 17:15:46,633 | B_3UKENT 34, 5KV HACETTEPE NIZAMITE BaRA4 ATIRICIZI1 disturbe il
19.06.10 15:08:07,124 |B_SUKENT 34, 5kV TELEEON EESICT disturbe Al
19.06.10 23:17:13,251 | D_VASTON 34, 5EY TRAFOA SARGI 3ICAKLIE ACHA 4l
20,06.10 00:23:19,739  |MaMAK-TH 34, 5EV TRAFOA Tah SEVIVESI DUSTE app il
20.06.10 00:24:25,045 |MAMAE-TM 34, 5kV TRAFOA TiG SICARLIE ACMA Al
20.06,10 05:11:57,7%7 | CAYYOLDT 24 ¥ TOPRAE KACAK app 4l
21.06.10 03:14:56,113 |HIFODRUM 110 V TOFRAE FACAE app il
21.06.10 09:23:36,632  |ULUS AC ARTZA app Al
21.06,10 10:36:32,828 | TUZUN-2 FEDEESOR. ARIZA app 4l
21.06.10 10:56:22,508  |TUZUN-8 AC ARTZA app il
21.06.10 12:20:44 *** |HAVACLRS 34, 5kV ONEOLOJT 84 TOPRAE AVIRICISIL disturbe Al
21.06,10 12:20:44 *%%  HAVACLRS 34, 5EY I3 MERKEZI TOPRAK AYIRICIZIL disturhe 4l
21.06.10 12:20:44 *** |HAVACLRS 34, 5KV TRAFO EESICT disturbe il
21.06.10 12:20:44 *** |HAVACLRS 34, 5kV TRAFO BARA ATIRICIZI1 dizturhe il
21.06,10 12:20:50 *%%  HAVACLRS 34, 5EY TRAFO TOPRAE AYIRICIZIL disturhe 4l
21,06,10 12:20:50 ***  |HAVACLRS 34, 5EV TRAFD TOPRAE ATIRICISIZ disturbe 4]

4 |21.06.10 12:20:53 ***  HAVACLRS AC ARTZL app il E
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Spectrum Power™ SIEMENS

Onemli Sahalarin Analog bilgilerinin anlik izlenmesi
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SIEMENS

Operatorun calismasini kolaylastirir
Manuel Update ve Etiketlemeler
Operator hatalarini minimize eder

Sistemin paralel veya donguye
girmesinde anlik olarak alarm
verilmesi

Saha calisanini koruma ve ekipmanlarin
zarar gormesini engellleme

Kompleks anahtarlama ¢aligsmalan
orn: Beslemenin yonunu degistirme,
bara degisiklikleri gibi

Zamandan kazanma, stresli durumlarda
hizli calisma, guvenli calisma

fik ve tablol inde al I
Grafik ve tablolar sayesinde alarmlari Stresli durumlarda hizli reaksiyon saglar

bildirme
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SIEMENS

Toplolojik olarak networktin

renklendirilmesi Daha anlasilabilir network yapisi

Enerijili/enerjisiz kalan ekipmanlarin hizli
sekilde gbzlemlenmesi

interaktif olarak topolojiyi izleyebilme
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llginiz icin tesekkiirler...

Sorular?
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