TEKNIK

SOGUTUCU KOMPANZASYON DENEYI

12.03.2008  20.03.2008  22.04.2008

: — SU SEBILI | BUZDOLABI | BUZDOLABI
OLCUMNO KA‘PASITESI GUCU | AKIMI AKIMI AKIMI 1 AKIMI 2
(Mikro Farat) | (VAR) | (Amper) | (Amper) (Amper) (Amper)
1 0 0 0,000 1,560 1,250 1,250
2 5 77 0,350 1,312 1,031 1,000
3 10 154 0,700 1,156 0,875 0,843
4 15 246 1,120 1,100 0,844 0,781
5 20 308 1,400 1,125 1,000 0,937

SONUG OLARAK KOMPANZASYON iLE GEKILEN AKIM %32,48 AZALIYOR
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SOGUTUCU KOMPANZASYONU iLE ELDE EDILECEK TASARRUF

0,074*L*N2,2/S AP=AUAI
AU Al AP
soGUTUCU
(BUZDOLAB) VOLT  AMPER  AMPER
LBUNLUKm) | 2 00434 | 04080 | 00176
3x1.5mm? | KESIT (mm?) 1,5
PRiZ @
VAL | 10 01302 | 04060 | 00529
3x25mm? | KESIT (mm?) 25
DAIRE [ ] 0,1146*17000000/2
PANOSU - -
UZUNLUK (m) | 20 01085 | 04080 | 00441 TUKETICININ ULKE
3 x 6 mm? KESIT (mm?) 6 TASARRUFU GENELI
savag || 0,1146 973.826
watt watt
UZUNLUK (m) | 30
01628 | 04060 | 0,0661 4 kw
3x2,5mm? | KESIT (mm?) 6 7
DIREK O] 0,2468*17000000/2
UZUNLUK (m) 250 01628 | 04060 | 00661 | TOPLAMAG ULKE
3x50mm? | KESIT (mm?) 50 TASARRUFU GENELI
0,0124L*N/S 0,2468 2.097.472
TRAFO I:’ watt watt
2100 kw

NOT 1 : Uzunluklar daha fazla ve kesitler norm olmayabilecedi icin tasarruf daha fazla olacaktir.
NOT 2: Sistemde sadece buzdolabi galigirken hesap yapiimigtir. Dider yukler varken tasarruf kesiniikle artacaktir.
NOT 3 : Sogutucularin tamami calisti§inda bir saatte olusan kayiptir. Ulke geneli alinirken yiiklenme orani %50 alinmigtir.




